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Stranica 1

M1 Ventilator za usisni zrak
J1 Terminiranje BDT
J2 Terminiranje Modbus
B1 Nadzor filtra za usisni zrak
B2 Volumen zraka, usisni zrak
Kućište GHS, kontrolna kutija
Kućište GHH, grijanje
Kućište GHB, kutija
Napajanje / 400V / 3- / N / 50Hz
Vanjski osiguirač 16A


