
SCHEMATY POŁĄCZEŃ

DRD 22 EC

Stan: 2019-05-22 - MAICO VENTILATOREN, www.pl.maico-fans.com - Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie, pomyłki i
zmiany techniczne

Strona 1

Wentylatory dachowe DRD 18 EC i DRD 22 EC z potencjometrem ST EC 010

Zabezpieczenie i wyłącznik główny w obiekcie
TA - Obrotomierz
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Strona 2

Wentylatory dachowe DRD 18 EC i DRD 22 EC z potencjometrem ST EC 3

Zabezpieczenie i wyłącznik główny w obiekcie
Stopień 1 - 3 do 7 V DC
Stopień 2 - 5 do 9 V DC
Stopień 3 - 10 V DC
TA - Obrotomierz
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Strona 3

Wentylatory dachowe DRD 18 EC i DRD 22 EC z potencjometrem ST EC 230

Zabezpieczenie i wyłącznik główny w obiekcie
TA - Obrotomierz


